温州市中医院新桥宿舍空气源热泵系统采购安装项目询价文件

各供应商：

为满足我院新桥宿舍住宿人员热水供应需求，需采购空气源热泵系统1套，现依照公开、公平、公正的原则，欢迎符合条件的供应商参加询价,具体要求如下。

1. 招标单位：温州市中医院

2. 项目名称：新桥宿舍空气源热泵系统工程采购安装项目

3. 项目地点：温州市瓯海区新桥街道金虹西街9号
4.  招标内容：▲详见附件（现场自行勘察）

5. 工程质量要求：合格 

6. 保修期：整机三年内免费保修，辅助配件一年，终身维修。

7. 工程期限：工期15日历天，每拖延一天处以1000元罚款。

8. 项目预算53675元（伍万叁仟陆佰柒拾伍元整），供应商报价超出本次采购预算的按无效报价处理，评标方式为合理低价中标。
9. 资格要求：企业法人

10. 投标截止时间：2021年8 月4日09:30

投标文件递交地址：温州市中医院六虹桥院区综合楼203 室
11.开标时间：2021年8 月4日09:30

    开标地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼203 室

12.招标单位联系人：杨先生：0577-56671531
投标文件需包含以下三个附件（密封并加盖公章）：

（1）附件一

报价一览表

                                                 单位：人民币元

	序号
	项目名称
	投标报价
	备注

	1
	温州市中医院新桥宿舍空气源热泵系统采购安装项目
	总价（小写）：￥
	

	
	
	总价（大写）：                人民币
	


说明：

报价合计金额应包括招标文件所有的采购内容及项目施工涉及的一切费用。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

	（2）附件二

温州市中医院新桥宿舍空气源热泵系统采购安装项目分项报价表

	序号
	分项名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	一、热水系统

	1
	空气源热泵机组
	产品型号：KFXRS-18Ⅱ
电源：380V/3N~/50Hz
名义制热量：19000W
额定输入功率：4280W
额定工作电流：7.6A
最大工作电流：10.9A
	1
	台
	
	
	中广欧特斯

	2
	空气源热泵机组
	产品型号：KFXRS-10Ⅱ
电源：380V/3N~/50Hz
名义制热量：11000W
额定输入功率：2450W
 额定工作电流：5.0A
 最大工作电流：8.8A
	1
	台
	
	
	中广欧特斯

	3
	保温水箱
	6T方形不锈钢保温水箱
	6
	吨
	
	
	内胆304外胆201

	二、系统部分

	4
	主机循环水泵
	PUN200EH
	2
	台
	
	
	德国威乐

	5
	热水增压泵
	PUN600EH
	1
	台
	
	
	德国威乐

	6
	Y形过滤器
	
	2
	个
	
	
	欣盛

	7
	液位控制器
	
	1
	套
	
	
	碧河

	8
	保温棉
	
	1
	批
	
	
	

	9
	压力控制、闸阀、球阀、电磁阀、铜接头等
	
	1
	项
	
	
	

	10
	PPR管材（直接、活接、弯头等）
	
	1
	项
	
	
	

	11
	电控部分
	智能控制系统，不锈钢防雨配电箱，内设380V、220V断路器若干及其他电器控制器等
	1
	套
	
	
	主要元器件为正泰

	12
	电线电缆
	
	1
	项
	
	
	中策

	13
	吊装、运输费
	
	1
	项
	
	
	

	14
	安装调试费
	
	1
	项
	
	
	

	15
	设备材料合计
	
	
	
	
	
	

	16
	税金
	
	
	
	
	
	

	17
	合计
	
	
	
	
	
	

	以上报价合计金额应包括所有的采购内容及项目施工涉及的一切费用，合计金额需与报价一览表金额一致。


（3）附件三

营业执照复印件，需加盖公章。
